
Dato:

 A3  Kombi med akkumuleringstank og åben ekspansion
Tegningsnr.:

Træpille-/oliefyr

Fastbrændsels-
kedel

Akkumuleringsbeholder

TERMOVAR
ladeventilsæt

TERMOVAR

TERMOVAR TERMOVAR

3-vejs zoneventil
med motor

Drifttermostat med
indstillelig di�erens

Termostat

Føler Pumpe1
3

2

Ekspansionsbeholder

Varme fremløb

Varme returløb

Brugsvand koldt

Brugsvand varmt

Ledning

TEE

På ATMOS kedel tilsluttes:
 Fase til klemme 6
 Nul til klemme 5
 Jord til klemme 3

Rød

Blå

Hvid

DBET 10/16
Termostat

Fra 230 volt
Fase Nul

ZoneventilFase til pumpe
eller oliefyr

Retur til tank

Retur fra hus
Retur til

TERMOVAR

Afspærings-
ventil

Tilslutning af returløb til tank
med Y-TEE set ovenfra
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Smart Comfort

OBS! Dette er en principskitse. Brug af skitsen er på eget ansvar.


